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神原中学校について
既設の受信機は壁掛型が設置されています
が、自立型に変更でしょうか。

統合により回線数が増えるため自立盤への変
更を想定しています。回線数等の要求仕様を満
たす壁掛型があれば採用は可能です。

以前、自立盤が設置されていたスペースには照
明セレクタースイッチがありますが、照明スイッ
チの移設等は他業者の施工で宜しいでしょう
か。

本修繕内での対応が難しい場合は、別途施工
とします。

体育館系統を統合とありますが配線等が足りま
せん。
別途扱いで宜しいでしょうか。

受注後に現場調査を行い、協議により決定しま
す。

仲井真中、石嶺中、神原中について
既設の受信機から取替する受信機が１０回線以
上余るようであれば取り換えする受信機の回線
数を減らすことは可能でしょうか。

個別に協議しますが、基本的に増築等の計画
はないため、余るようなら回線数の削減は可能
です。

その他
仕様書や説明書等で明記されていない項目や
内容等については別途協議で宜しいでしょう
か。

受注後に現場調査を行い、設計図書と異なる
場合、仕様にない場合は照査報告書を提出し、
これに基づき協議します。


