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※　As舗装復旧は、仮舗装（ｔ＝3ｃｍ）までとする。 ※

※ 4.2ｍ

※ 5.0ｍ

※ 2枚

※ 3枚

※ 3.0ｍ

※ 3箇所

下越し

平日8：00～17：00　Ａパターン（配水管工事）詳細図（R8）
（掘方断面図） （修理詳細図）

断水工A（操作ﾊﾞﾙﾌﾞφ150mm　4箇所）　１回

水替工（φ50）4ｈ以内　　　 　　　　　　　　1回

交通誘導員B　　　　　　　　   　　　　　 　　3人

平日8：00～17：00　Ｂパターン（給水管工事）詳細図（R8）
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※１．サドル分水栓、メーターBOXは新設とする。
※２．Aｓ舗装復旧は仮舗装までとする。
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VPφ100×0.7m

止水栓筐 1組
レンガ 2個

SUSｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ5個
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